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przydatno$ci wody do spozycia przez ludzi

Na podstawie art.\4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Pafstwowe]j Inspekcji Sanitarnej (j. t. Dz. U. z 2017r.
poz. 1261) w zwiazku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzaniu $cickéw (Tekst jednolity Dz. U, z 2017r., poz. 328 ze zmianami) oraz § 17 ust. 1 pkt I i § 19 rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz.
1989) w oparciu o nw. analizy wody:
Kod | Data
probki | pobrania
112/LI/17 | 18.09.2017r. ' Zawdr na hali SUW Lipno, ul. Kolejowa /mikrobiologia MOP/

Miejsce pobrania probki

113/L117 : - Kran w WC na parterze, Urzad Miejski, Lipno, Pl. Dekerta 8 fmikrobi_o]ogia MOP/
114/L1/17 | - R Kran przy zlewie w kuchni, MOPS, Li.pno. ul. Wioctawska 16 /mikrobiologia MOP/
1 le‘LUl-?' ' - Kra::I na zewnatrz bloku‘mieszkalnego Lipno, ul. Nieszawska 2-a f.mikrobiologia MOP.*’
25?33; 18.09.2017r. . Zawor na hali SUW Lipno, ul. Kolejowa /mikrobiologia MOP/
25?533 D | Kran w WC na parterze, Urzad Miejski, Lipno, Pl. Dekerta 8 /mikrobiologia MOP/
;0120%% | - | Kran na zewnatrz bloku mieszkalnego Lipno, ul. Nieszawska 2a /mikrobiologia MOP/
52320%61 : - -. . Kran przy zlewie w kuchni, MOPS, Lipno, ul. Wioctawska 16 /mikrobiologia MOP/
1581/17 | 18.09.2017r. | Zawor na hali SU'W Lipno, ul. Kolej.owa /mikrobiologia MOP.;'. o
1582/17 : -_,. - Kran w WC na parterze, Urzad Miejski, Lipno, Pl. Dekerta 8 /mikrobiologia MOP/ 1
1583/1 7-- =t Kran przy zlewie w kuchni, MOPS, Lipno, ul. Wioclawska 16 r’mikrc;biologia MOP/ N
i 1584/17 T |_I‘(ran na zewnatrz bloku mieszkalnego Lipno, ul. Nieszawska 2a /mikrobiologia MOP/

1610/17 | 19.09.2017r. | Zawér wody ze studni gigbinowej nr 1A, Lipno, os. Armii Krajowej /mikrobiologia MOP/

1611/17 | - - Zawor wody ze studni glebinowej nr 2A, Lipno, ul. Kolejowa /mikrobiologia MOP/
1612/17 I - ' Zawor wody ze studni glebinowej nr 2, Lipno, ul. Kolejowa /mikrobiologia MOP/
1613/17 - | Zawor wody ze studni glgbinowej nr 1 P, Lipno, ul. Polna /mikrobiologia MOP/

119/L1/17  21.09.2017r. | Zawér na hali SUW Lipno, ul. Kolejowa /mikrobiologia MOP/

120/L1V17 | - Kran w WC na parterze, Urzad Miejski, Lipno, Pl. Dekerta 8 /mikrobiologia MOP/

121/LI/17 | - Kran przy zlewie w kuchni, MOPS, Lipno, ul. Wioctawska 16 /mikrobiologia MOP/

122/L117 . Kran na zewnatrz bloku mieszkalnego Lipno, ul. Nieszawska 2a /mikrobiologia MOP/
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Kod | Data

| prébki | pobrania Miejsce pobrania probki

S !
S | 21.09.2017r. | Zawor na hali SUW Lipno, ul. Kolejowa /mikrobiologia MOP/ |
v { |
2 I . g !
S_ﬁ?;] | - | Kran w WC na parterze, Urzad Miejski, Lipno, Pl. Dekerta 8 /mikrobiologia MOP/ |
| ‘) - = B i
. S_;f)ld[():_,';l - - .- Kran na zewnatrz bloku mieszkalnego Lipno, ul. Nieszawska 2a /mikrobiologia MOP/ _‘
I 2n43 ) —
é’ﬂ%‘g - Kran przy zlewie w kuchni, MOPS, Lipno, ul. Wioctawska 16 /mikrobiologia MOP/ |
123/L1/17 | 22.09.2017r. | Zawor wody surowej na hali SUW Lipno, ul. Kolejowa /mikrobiologia MOP/ ;
' 124/L1/17 - Zawor na hali SUW Lipno, ul. Kolejowa /mikrobiologia MOP/
125/L1/17 | - | Kran przy zlewie na zapleczu, Stacja Paliw ,,Ravis”, Lipno, ul. Skepska 31 /mikrobiologia MOP/
126/L1/17 . - | Kran na zewnatrz bloku mieszkalnego Lipno, ul. Nieszawska 2a /mikrobiologia MOP/

|
|
|
|
i

127/L1/17 | 23.09.2017r. | Zawor wody surowej na hali SUW Lipno, ul. Kolejowa /mikrobiologia MOP/

128/L1/17 I - | Zawor na hali SUW Lipno, ul. Kolejowa /mikrobiologia MOP/ |
129/L1/17 | .- | Kran przy zlewie na zapleczu, Stacja Paliw ,,Ravis”, Lipno, ul. Skepska 31 /mikrobiologia MOP/ ,
130/L1/17 - ' Kran na zewnatrz bloku mieszkalnego Lipno, ul. Nieszawska 2a /mikrobiologia MOP/

MOP — monitoring przegladowy
MOK — monitoring kontrolny

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie stwierdza, ze w zakresie badanych parametréw woda
z wodociagu publicznego Lipno odpowiada wymaganiom jakosci wody zawartym w § 3 rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r.,
poz. 1989) ze wzgledu na skiad fizyko — chemiczny i mikrobiologiczny.
W zwiazku z powyzszym:

Woda jest przydatna do spozycia przez ludzi.

Otrzymuja:
1. Adresat
2. Ala
Do wiadomosci:

1.) Burmistrz Miasta Lipno
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