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przydatnosci wody do spozycia przez ludzi

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
(j. t. Dz. U. z 2017r,, poz.1261 z pdzn. zm.) w zwiazku z art. 12 ust. | ustawy z dnia
07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekow
(Tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1152 ze zm.) oraz § 21 ust. | pkt 1 i § 22 rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz. U. z 2017r.. poz. 2294) w oparciu o nw. analizy wody:
Kod | Data |

Miejsce pobrania prébki

| probki pobrania
| r
20765 | 09.10.2018r. | Zawér na hali SUW Lipno, ul. Kolejowa ®

| - - : : /A + Enterokoki, Fe, Mn, jon z
| 20766 -..- |Kran przy umywalce ZGM Lipno, ul. Sikorskiego 1 4™ Frerokoks Fe. M. jonamanowy
. | Kran przy umywalce, budynek Urzedu Gminy Lipno, ul. Mickiewicza 29
20767 | BETR | /A + Enterokoki, Fe, Mn, jon amonowy/

N | Kran na zewnatrz bloku mieszkalnego, Lipno, ul. Nieszawska 2a
-0?68 =y /A + Enterokoki, Fe, Mn, jon amonowy/

170/L1/18 | 20.11.2018r. | Woda podawana do sieci — zawdr na hali SUW Lipno, ul. Kolejowa A ™ Erterokoky

/A + Enterokoky/
L

171/L1/18 I - | Sie¢ — kran przy umywalce, biurowiec PUK Lipno, ul. Wyszynskiego 47

| Sie¢ — kran przy zlewie na zapleczu punktu obstugi klientéw, stacja' baliw
| PHU .RAVIS” Lipno, ul. Skepska 31
| Sie¢ — kran przy zlewie na zapleczu punktu obstugi klientéw, stacja paliw

s 22 > = ] s
TN | 2020188 S s . Skapa 31 N L

25464 | 04.12.2018r. | Zawor na hali SUW Lipno, ul. Kolejowa erzo@piren ZWWA, pestycydy, pestyeydiw!

A — paramelry grupy A
B — parametry grupy B

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie stwierdza, ze w zakresie badanych
parametrow woda z wodociagu publicznego Lipno odpowiada wymaganiom jakosci wody
zawartym w § 3 rozporzadzenia Ministra Zdrowia dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) ze wzgledu na sklad
fizyko — chemiczny i mikrobiologiczny.
W zwiazku z powyzszym: =

ITEILI;’IS‘ CI

Woda jest przydatna do spozycia przez ludzi.

rzymuja:
L PANSTWOWY FOWIATOWY
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Do wiadomosci: Mirostaw Graybowski

Burmistrz Miasta Lipno



