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Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny
w Lipnie

e-mai l : ps gą!!pnql@u§§gyjd
WwW.p§selipno.pl

lNsPE ARNY

87 ,600 Lipno
ul. Kościuszki 18/20

tel, fax (54)2873224

Znak sprawy: N.HK 5211-6tO1 lgl.,lj:.j..lt g
Lipno, dnia

Greenyard Frozen Poland Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 12

87-600 Lipno

dot. wodociągu lokalnego

CENA OKRESOWA
przydatności wody do spożycia przezludzi

Na podstawie aI1. 4 ust" 1 pkt 1 ustawy z ł]nia 14 nrarca 1985r. o Państrvowej Inspekcji Sanitarnej

|. t" Dz. U. z 2019r.. poz.59) w związku z ar!. 12 ust. 1 ustarł,y z dnia 07 czerwca 2001r.
o zbiorowyn zaopatrzeniu w wodę i zbiorowyn odprowadzaniu ściekórv (. t. Dz, U. z 2019r.,

poz. 1137) oraz § 21 Lrst. 1 pkt 1 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdror,via z dnia 07 grudnia 2011r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 201jr.. poz.2294)

alizy wod

A - parametry grupy A
B - parametry grupy B

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie stwierdza, że w zal<resie badanych
parametrów woda z wodociągu loka_lnego Greenyard Frozen Poland Sp, z o. o. 87-600 Lipno.
ul. Wojska Polskiego 12. odpowiada wymaganiom jakości wody zawaĘm w § 3 rozporządzenta
Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r, w sprawie jakości wody przeznaczonej do spoĘcia przez
ludzi (Dz. U . z 20l7r ., poz. 2294) ze względu na skład fizyko - chemiczny i mikobiologiczny ,

W związku zpovlyższym:
Woda jest prrydatna do spoĘcia przezlu
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Otrzymują:
1. Adresat
2, A/ a (N.HK, N.HZ) H

Kod
próbki

Data
pobrania Miejsce pobrania próbki

152ll,ll19 21.i 1.20l9r.
Woda podawana c]o sieci - zawór za hydroforami na hali SUW Greenyard Frozęn
Poland Sp. z o. o. I-ipno. ul Wojska Polskiego 12 lA + Enterokoki/

1 53/LI/ l 9
Sieć - kran ,,węzeł cieplny" w kotłowni, Greenyard Frozen Poland Sp. z o. o. Lipno,
ul, Wojska Polskiego 12 lA I Entęrokoki/

l54lLIl19 Siec - kran w miejscu mycia maszyn i urządzeń na hali pakowania, Greenyard
Frozen Poland Sp. z o. o. Lipno, ul. Wojska Polskiego |2 lA + Enterokoki/

4417l19 02.12.20I9r,
Woda z zaworu za hydroforami - punkt poboru nr l , SU W Greenyard Frozen Poland
Sp. z o. o. Lipno, ul. Wojska Polskiego 12 /miklobiologia B/

44,78119
Woda z węzła czerpalnego w kotłowni - punkt poboru nr 3, Kotłownia Greenyard
Frozen Poland Sp. z o. o. Lipno, ul. Wojska Polskiego 12 /mikrobiologiaB/

4479l19
Woda z kranu w miejscu mycia maszyn - punkt poboru nr  ,HaIa pakowania
Greenyard Frozen Poland Sp. z o. o. LipnÓ, ul. Ńojska Polskiego 12 /mikrobiologiaB/

Burmistrz Miasta Lipno
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